Sprawazdanie z badan nr 1431/23/S

Nazwa probki:
Zleceniodawca: -

Instytut Zootechniki
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= Krajowe Laboratorium Pasz N
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Sprawozdanie z badan nr 1431/23/5

Woda uzdatniona
PRZEDSIEBIORSTWO UStUG KOMUNALNYCH W CHOJNIE SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA

ul. Stewianska 1, 74-500 Chojna

Data przyjecia:
Data pobrania:
Data protokotu:
Data rozpoczecia badania:
Data zakonczenia badania:

Identyfikacja miejsca pobrania prébki:

Instytut Zootechniki PIB KLP Pracowhia w Szczecinie

KRAJOWE
LABORATORIUM

PASZ | i |

PN-ISO 5667-5:2017-10 A, PN-EN 1SO 19458:2007 N

2023-08-08 Data sprawozdania: 2023-08-16

2023-08-08 Pobrano zgodnie z:

2023-08-08 Nr protokotu: 552/23

2023-08-08 Prébobiorca: Pracownik Laboratorium EB
2023-08-11 Stan probki: Bez zastrzezen

SUW Barwicka

Rodzaj badania Wynik badania Metoda badania
Barwa A 5 mg Pt/l  PN-EN (SO 7887:2012 metoda D
e s i SRR O S
L|czba bai(l’&elrilil ESCherichia Coli AP, 0 jtk/100m| PN-ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04
Liczba bakterii z grupy coli A,P5 0 jtk/l0OmI PN-IS0 9308-1:2014-124A1:2017-04
Metnode T A 0.58 NTU PN-EN 50 7027-1:2016
2

E)becnos’.é obcego zapéc-l%amm -

A Akceptowal

EBSQ/PS edycja 6 z dnia 01..i.1.2-02.0r.. h o

pH

0gélna liczba mikroorganizméw w temp. 22+2°C po 68x4h AP, 5 jtk/im{  PN-EN SO 6222:2004
(Ptytki lane - Yeast) o e
A 7.8 PN-EN ISQ 10523:2012
+ 0.6
g RO DO st iR U SOESER
Przewodnos¢ efektryczna wlasciwa (automatyczna A 573 uS/em  PN-EN 27888:1999
15

kompensacja do 25°C)

(temp. 8.5°C)

Zastepca Kierownika Pracowni
Ewa Wiodarczyk
{kwalifikowany podpis elektroniczny)

Podpis osoby autoryzujacej

Kierownik Pracowni
Kamila Szuter
(kwalifikowany podpis elektroniczny)

Podpis Kierownika Pracowni

Wyniki badan dotyczg wytacznie badanej probki.

Dane dotyczace nazwy prébki, opisu probki, nazwy Zleceniodawcy, miejsca pobrania prébki zostaly dostarczone przez Zleceniodawce.

Sprawozdanie z badari bez pisemnej zgady Kierownika Pracowni w Szczecinie nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w catosel.

Metody pobrafi | badar wady do spozycla wykenanych w Laboratarium akredytowanym AB 868 s3 zatwierdzone przez PPIS w Szczeclnie nr decyzjl: HK.9024.1.2023 z dnla 08,02.2023r.
Wyniki badai wykonane w laboratorium AB B68 podano z niepewnoscig zlozong przy poziomie ufnosci 95% i wspdtczynniku rozszerzenia k=2 {niepewnos¢ uwzglgdnia etap pobierania probek),
N - metoda nieakredytowana, spetniajaca wymagania normy PN-EN {SO/IEC 17025:2018-2

A - metoda akredytowana

P, - badanie wykonane w laboratorium akredytowanym nr AB 1264; metody zatwierdzone przez PPiS w Szczecinie, nr decyzji: PS.HK.3024.3.2022 2 dnia 14.10.2022 1.

Sprawozdanie zawiera 1 ponumerowang strone. - Koniec -

PUKw Chojnie Sp.zo.o.
WPLYNEEO
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Ldz... /i 6
podpistA .......................
U

Strena 1z1



